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Orzeczenie o jakosci wody produkowanej i dostarczanej z urzadzenia wodociggowego -
Krzywiec gm. Marianowo

Na podstawie:
1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021r.

poz. 195),
2. § 21 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdan z badan nr Sp/BM/PW/1432Q/21 z dnia 17.09.2021r., Spr/SR/K/1474-Q/21 z dnia
21.09.2021r. wykonanych przez Laboratorium Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szczecinie nr akredytacji AB 515:
— Data pobrania prébki 13.09.2021r.
— Miejsce pobrania probki: Wodocigg Krzywiec gm. Marianowo — Krzywiec 4a — budynek
mieszkalny — zawor za wodomierzem gtownym w kuchni.
— Zarzadca urzadzen wodociggowych: Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o0.0. ul. Parkowa 1,
73-120 Chociwel
— Rodzaj kontroli: nadzor sanitarny PPIS w Stargardzie.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie
stwierdza przydatnos¢ wody do spoiycia bedacej Zrédtem zaopatrzenia
miejscowosci Krzywiec gm. Marianowo i Bobrowniki gm. Chociwel

Prébke wody zbadano w zakresie parametréow: ogodlna liczba mikroorganizmow w 22°C po 72 h, liczba
bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokokow katowych, metnos¢, barwa, zapach,
przewodnosc elektryczna, pH, smak, jon amonu, zelazo, mangan.

Analiza wynikow badania wykazata zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Pismo niniejsze zostalo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

waznym certyfikatem kwalifikowanym przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie
mgr inz. Waldemar Kulpa



